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in der Normung und Regelung 
Reinhard Pohl  
Defizite in der Gestaltung, der Bauausführung, beim Betrieb und der Überwa-
chung von Hochwasserschutzanlagen haben zu dem Bestreben geführt, verbindli-
che Mindestanforderungen im Hinblick auf diese Bauwerke zu formulieren und in 
der Praxis umzusetzen. Im nachfolgenden Beitrag werden die einschlägigen Re-
gelwerke in Deutschland und einigen anderen Ländern vorgestellt und deren 
schwerpunktmäßige Ausrichtung beschrieben. 
Stichworte: Hochwasserschutzanlage, Deich, Hochwasserschutzwand, Standard, 
Regelwerk, Regeln der Technik 
1 Einführung 
Immer wieder erreichen uns Berichte über das Versagen von Hochwasser-
schutzanlagen während eines Hochwassers. In den Fällen, in denen die Einwir-
kungen (z.B. Hochwasserstand, Fließgeschwindigkeit) größer als die Bemes-
sungsannahmen waren und die Sicherheitsreserve aufgezehrt ist, scheint dies 
verständlich und es taucht die Frage auf, ob die Bemessungsannahmen auf der 
Einwirkungsseite zutreffend waren.  
   
 
Abbildung 1: Hochwasserschutzanlagen im Norden von New Orleans am Pontchartrain-
See. Links: Deich an der Uferstraße, rechts Hochwasserschutzwand am Ent-
lastungskanal der 17. Straße. Das Erdgeschoss der Häuser und Teile des 
Obergeschosses werden durch die Hochwasserschutzanlagen verdeckt.  
(Fotos: Verfasser). 
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Es kommt aber auch vor, dass die Bemessungsannahmen nicht überschritten 
wurden und  trotzdem ein Versagen eingetreten ist. In diesen Fällen muss es 
Defizite auf der Widerstandsseite gegeben haben, die z.B. durch Planungsfehler, 
Ausführungsfehler oder mangelnde Unterhaltung erklärbar sein könnten. Um 
solche Defizite zu verringern und einheitliche Anforderungen für alle Bauwerke 
einer Klasse zu formulieren, werden von Fachgremien technische Regeln erar-
beitet, die helfen sollen, in der Praxis ein einheitliches technisches und organi-
satorisches Niveau durchzusetzen. 
2 Regeln der Technik 
Um einheitliche Mindestanforderungen an Bauwerke und technische andere 
technische Anlagen festzulegen, sind Normen und Regelwerke erforderlich. 
Diese ermöglichen es, Expertenwissen in breitere Fachkreise zu tragen und die 
Effizienz der fachlichen Arbeit zu erhöhen. Meist werden drei Anforderungsstu-
fen der Regeln unterschieden:  
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) beschreiben tech-
nische Lösungen und Verfahren, die von der Mehrheit der Fachleute auf einem 
Gebiet für richtig befunden werden und deren Nutzung verbreitet und erprobt 
ist. Die nächst höhere Stufe ist der Stand der Technik, der die besten verfügba-
ren und erprobten Techniken einschließt und möglicherweise noch in der Fach-
welt kontrovers diskutiert wird. Am anspruchsvollsten ist der Stand von Wis-
senschaft und Technik, der neueste Konstruktionen und Verfahren beschreibt, 
die aus Forschungsergebnissen abgeleitet wurden und möglicherweise ihre 
Funktionsfähigkeit erst in wenigen Prototypen oder Versuchsanordnungen unter 
Beweis gestellt haben. Es liegt in der Natur des wissenschaftlich technischen 
Fortschrittes, dass neue Erkenntnisse und Verfahren sozusagen von der höch-
sten Stufe zu den allgemein anerkannten Regeln weiterrücken können, wenn sie 
sich entsprechend bewähren und allgemein anerkannt werden. 
Die Frage ist nun, welcher Stufe unsere Normen und Regeln auf dem Gebiet der 
Hochwasserschutzanlagen entsprechen. Es liegt die Vermutung nahe, dass es 
sich um die allgemein anerkannten Regeln handelt, wenngleich in einigen Punk-
ten die Übergänge sicher fließend sind.  
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Entgegen den seinerzeitigen Regelungen der TGL1 28721/01 (Flussdeiche) in 
der DDR haben die heutigen Normen und Regeln in Deutschland nicht automa-
tisch Gesetzeskraft sondern sind fachliche Empfehlungen der jeweiligen Institu-
tion bzw. Organisation. Sie können aber durch einen Verwaltungsakt der je-
weils zuständigen Behörden rechtsverbindlichen Charakter erlangen. Zuständig 
sind für Hochwasserschutzanlagen an Gewässern erster Ordnung in der Regel 
die Bundesländer, weil in Deutschland Hochwasserschutz Ländersache ist. Aber 
auch ohne Einführung der Normen und Richtlinien in das Landesrecht werden 
diese insbesondere bei Schadensfällen und bei Rechtsstreitigkeiten als Referenz 
herangezogen, um zu überprüfen, ob die technische Lösung den a.a.R.d.T. ent-
sprochen hat. Dabei gibt es auch Auffassungen, dass selbst im Hochwasser-
schutz der Stand der Technik Anwendung finden muss, während im Falle der 
Gentechnik und der Kernkraft sicher der Stand von Wissenschaft und Technik 
maßgebend ist (s. a. Reinhardt 2012). 
3 Normen und Regelwerke für Hochwasserschutzanlagen 
In Deutschland und anderen Ländern gibt es zahlreiche Vorschriften, Techni-
sche Normen und Regelwerke im Hinblick auf Hochwasserschutzanlagen, die 
sich teilweise ergänzen und auch überlappen. Die nachfolgende Tabelle kann 
nur einen unvollständigen Ausschnitt dieser Dokumente widerspiegeln. Insbe-
sondere durch normative Verweisungen (meist für Detailfragen oder Berech-
nungsverfahren) wächst die Anzahl der zu berücksichtigenden Dokumente 
sprunghaft. 
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Bei der Betrachtung des Geltungsbereiches der oben aufgeführten Dokumente 
fällt auf, dass in Deutschland die Fluss- und Küstendeiche getrennt betrachtet 
werden und sich unterschiedliche Fachgremien damit beschäftigen. Während 
sich mit den Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern hauptsächlich DIN 
und DWA befassen, sind es bei den Anlagen an der Küste vorwiegend die 




Abbildung 2: Deutsche Regelwerke im Bereich der Hochwasserschutzanlagen: v.l.n.r.: DIN 
19712 (alt), DWA M 507-1, EAU, Eurotop-Manual 
In den Niederlanden und im in Bearbeitung befindlichen Internationalen 
Deichhandbuch9 wird diese Trennlinie zwischen Fluss- und Seedeichen nicht 
gezogen. Auf Grund der geographischen Lage der Niederlande überwiegen dort 
See- und Ästuardeiche und auch die Flussdeiche werden oft durch den Rückstau 
aus der Unterwasserbedingung (Nordseewasserspiegel) beeinflusst. Dadurch 
dass mehr als die Hälfte der Niederlande unter dem Meeresspiegel liegen, ist ein 
Großteil der dortigen Deiche schon bei Mittelwasser über den luftseitigen Fuß 
eingestaut und somit nach deutscher Definition strenggenommen nicht als 
Deich sondern als (Stauhaltungs-) Damm einzuordnen. Lediglich der Verweis 
auf besondere topographische Verhältnisse oder z.B. Sedimentation im Fluss-
bett, Geländesenkung lässt auch nach dem deutschen Regelwerk eine Einord-
nung als Deich mit besonderen Anforderungen zu. 
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Abbildung 3: Übersicht über ausgewählte Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern, an 
der Küste und im Ästuarbereich 
4 Inhalte der Normen und Regelwerke 
Der Normentwurf 19712 (E) des DIN (Gelbdruck 2011) umfasst alle Arten von 
Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern (Deiche, Hochwasserschutzwän-
de, planmäßige mobile Elemente) und geht schwerpunktmäßig auf Deiche ein. 
Sie stellt damit eine Weiterentwicklung des früheren Regelwerkes dar, das sich 
nur mit Deichen beschäftigte und trägt so der Notwendigkeit Rechnung, Hoch-
wasserschutz im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu verstehen. Die Norm um-
fasst die folgenden Hauptpunkte: Begriffsdefinitionen,  Planungsgrundsätze, 
Umweltaspekte, hydrologische und hydraulische Bemessung, Form und Funkti-
on von Deichen, Hochwasserschutzwänden und planmäßigen mobilen Elemen-
ten, Geotechnische Untersuchungen, Nachweise für die Tragfähigkeit und Ge-
brauchstauglichkeit, Baustoffe, Baudurchführung, angrenzende Bauwerke, Un-
terhaltung, Dokumentation, Betrieb im Normal- und Hochwasserfall. Dabei ist 
Sperrwerk 
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die Norm, deren Gelbdruck schon seit 2011 vorliegt, in ihren Information etwas 
allgemeiner und geht von einem etwas mehr übergeordneten Standpunkt aus, 
was schon durch den Einschluss von Hochwasserschutzwänden und mobilen 
Elementen zum Ausdruck kommt. Das zentrale Merkblatt 507-1 gibt dann de-
tailliertere Informationen zu Deichen, erläutert diese an Hand zahlreicher Ab-
bildungen und schließt ein umfangreiches Glossar mit Übersetzung der Fachbe-
griffe ins Englische ein. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind folgende: Grund-
lagen und Begriffe, hydrologische und hydraulische Bemessungsgrundlagen, 
Deichquerschnitt, geotechnische Untersuchungen, Nachweise, Baustoffe, Bau-
durchführung, Qualitätssicherung, bauliche Anlagen am und im Deich, Ertüch-
tigung, Unterhaltung, Überwachung, Verteidigung des Deiches bei Hochwasser. 
Das in Vorbereitung befindliche International Levee Manual setzt inhaltlich et-
was andere Akzente. Der zentrale Inhalt ist die Bewirtschaftung der Deiche mit 
deren Risikoeinschätzung. Folgende Hauptpunkte werden in den Kapiteln des 
um die 1000 Seiten fassenden Werkes behandelt: Hochwasserschutzkonzepte 
und Rahmenkonzeptionen, Form und Funktion von Deichen, Betrieb und Un-
terhaltung, Vorbereitung auf mögliches Hochwasser und Hochwassermanage-
ment, Überprüfung und Risikoeinschätzung, Standortuntersuchung und erfor-
derliche Daten, Physikalische Prozesse und Planungswerkzeuge, Deichbau. 
Verglichen mit Regelwerken im englischsprachigen Bereich fällt auf, dass sich 
die deutschen Dokumente auf die „best Practice“, also auf gute technische Lö-
sungen konzentrieren, die die Tragsicherheit, die Gebrauchstauglichkeit und die 
Dauerhaftigkeit versprechen. Dabei wird der Lebenzyklus von der Planung bis 
zur Übernahme der vorgesehenen Funktion mit dem laufenden Betrieb betrach-
tet. Regelwerke aus dem anglo- amerikanischen Bereich gehen vielfach vom 
vorhandenen Deich aus und unterziehen diesen einer Überprüfung mit Risiko-
betrachtung (Assessment). Daraus ergibt sich dann, wie mit dem Deich oder der 
Hochwasserschutzanlage weiter verfahren wird und ob ggf. eine Anpassung an 
die Regeln der Technik erforderlich ist. Risikobetrachtungen, mögliches Versa-
gen und konzeptionelle Überlegungen nehmen z.B. im Entwurf des Internatio-
nal Levee Handbook einen breiteren Raum ein. Insgesamt ist die Herangehens-
weise im Ausland teilweise risikobasierter, was auch in der Wortwahl zum 
Ausdruck kommt, wofür das Hurricane and Storm Damage Risk Reduction Sys-
tem (HSDRRS), also das ringförmige Hochwasserschutzsystem um New Or-
leans herum als Beispiel stehen mag. Auch in Deutschland ist die Erkenntnis, 
dass ein 100%iger Hochwasserschutz nicht gewährleistet werden kann, nach 
und nach im Begriff, sich durchzusetzen. Sichtbar wird das auch daran, dass 

36. Dresdner Wasserbaukolloquium 2013 „Technischer und organisatorischer Hochwasserschutz“ 












5 Besondere Aspekte der Regelsetzung 
Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen sind sehr individuelle Bauwerke, 
die speziell an die Anforderungen und Gegebenheiten der Baustelle angepasst 
werden müssen. Deshalb sind die jeweiligen technischen Regeln nicht als Re-
zept und die darin enthaltenen Beispiele nicht als Anwendungsmuster zu ver-
stehen. Vielmehr muss durch eine auf den Einzelfall zugeschnittene sachkundi-
ge Planung ein Bauwerk oder ein System von Bauwerken entworfen werden, 
welches den jeweiligen Anforderungen am besten genügt. Der Verfasser kann 
als Mitautor der DIN 19712, des DWA-Merkblattes 507-1 und des International 
Levee Handbook versichern, dass es auch den Autoren dieser Fachpublikatio-
nen darum ging, rezeptartige Vorschläge zu vermeiden und auch kein Lehrbuch 
zum Hochwasserschutz zu erstellen. Vielmehr sollten die Regeln der Technik 
und die beste Praxis konzentriert dargestellt und dem sachkundigen Planer eine 
Unterstützung gegeben werden. Dabei sind Ausnahmen und Abweichungen von 
den Regeln selbstverständlich jederzeit möglich, wenn sich diese begründen 
lassen oder der spezielle Anwendungsfall von den allgemeingültigen Aussagen 
der technischen Dokumente nicht erfasst wird. 
Gelegentlich ist auch Kritik an der zu umfangreichen und in zu vielen verschie-
denen Dokumenten dargelegten Regelsetzung in Deutschland zu vernehmen. In 
der Tat scheint es für den planenden Ingenieur insbesondere bei kleineren Vor-
haben schwierig zu sein, alle sich auch aus den normativen Verweisungen in 
den einzelnen Dokumenten ergebenden Regelungen zu berücksichtigen. Inso-
fern scheint die Frage berechtigt zu sein, ob es notwendig ist, z. B. 3 DWK-
Merkblätter über Deiche zu erarbeiten und von anderer Seite noch eines zum 
Oberboden hinzuzufügen. Es stellt sich auch die Frage, ob hier eventuell Teil-
probleme überbetont sind, die Hauptteil bereits enthalten sind und dort noch 
etwas hätten vertieft werden können? 
Für die Normen und Regelwerke wird in Deutschland Expertenwissen in der 
Regel ehrenamtlich, also kostenlos zur Verfügung gestellt. Die dadurch für die 
regelsetzenden Verbände eingesparten Kosten belaufen sich pro Veröffentli-
chung auf Beträge im oberen sechsstelligen oder unteren siebenstelligen Euro-
bereich. Zusätzlich erbitten Träger der Regelsetzung noch Zuschüsse für ihre 
eigenen Kosten (Gremienbetreuung, Redaktion, Publikation) und finanzieren 
diese auch aus dem Verkauf der Technischen Regelwerke und aus Fortbil-
dungsveranstaltungen (Geschäftsbetriebe von Vereinen). Daraus könnte ein ge-
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wisses verständliches Eigeninteresse an einer umfangreichen Regelsetzung ge-
mutmaßt werden. 
Mit den Regelwerken wird Expertenwissen in breitere Fachkreise getragen, so 
dass ein größerer Personenkreis in die Lage versetzt wird, die Planung, die 
Überwachung und den Betrieb fachkundig vorzunehmen, wodurch sich wiede-
rum die Preise für Ingenieurleistungen verbilligen und die Nachfrage nach Ex-
pertisen und Gutachten sinkt.  
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass die Normungsarbeit ein kompliziertes 
Geflecht von Informationsflüssen und wirtschaftlichen Aspekten darstellt. Unter 
allein wirtschaftlichen Gesichtspunkten wären diese Aktivitäten auf dem Gebiet 
des Hochwasserschutzes nicht durchführbar. Vielmehr lassen sie sich nur durch 
den gesamtgesellschaftlichen Nutzen in Form der Daseinsvorsorge und des 
Schutzes vor Naturereignissen rechtfertigen. 
6 Zusammenfassung 
Voranstehend wurden einige Beispiele für Normen und Regelwerke auf dem 
Gebiet der Hochwasserschutzanlagen vorgestellt.  
Normen und Regelwerke auf dem Gebiet der Hochwasserschutzanlagen sind für 
das Erreichen einer möglichst einheitlichen Bauwerkssicherheit, des Schutzgra-
des und der Qualitätssicherung unerlässlich. Besonders in Deutschland, wo 
Hochwasserschutz Länderangelegenheit ist, helfen einheitliche Grundsätze, 
länderübergreifend abgestimmte Konzepte flussgebietsbezogen zu erarbeiten. 
Die in Deutschland vorhandene Norm DIN 19712 zusammen mit den weiterfüh-
renden Merkblätter DWA 507 und BWK 5 stellt eine gute Grundlage für die 
Planung, Errichtung und Bewirtschaftung von Hochwasserschutzanlagen dar. 
Insgesamt ist eine noch bessere Abstimmung zwischen den regelsetzenden Ver-
einen im Inland und eine Abstimmung mit ausländischen Aktivitäten anzustre-
ben.  
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